地址编码“拉绳开关”“跑偏开关”
安装说明
一：系统图
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JYB-ID综合保护仪主机

总线挂保护装置数量最多118个。�
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1:沿输送机布线：DJYVP(2*2*2*2*1平方)8芯屏蔽双绞线（穿1寸金属线管）。

程控室

现场

7´ç´¥ÃþÆÁ

³Ì¿Ø

I/O

½Ó¿Ú

RS-A

24V

 -

干接点

其他开关

  485中继器�

K

Í¨

Ñ¶

½Ó

¿Ú

DJYVP(8*1)

+

A

B

-

备用线

 2 芯�

24V

 +

K

+

A

B

-

K

+

A

B

-

+

A

B

-

+

A

B

-

2018.8



[image: image2.wmf]拉绳

拉绳

总线

总

线

总线

地址编码开关总线布线示意图：
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总线布线示意图：

一、沿输送机布排1寸金属电线管，如拉绳开关双面安装及�

跑偏开关对装，线管需排到对面（来回两根）。

二、总线：屏蔽双绞线 DJYVP 4*2*0.75-1.0�
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地址编码保护开关在输送机安装接线示意图
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ID地址模块编码：

一：编码方法

●地址编码：编码开关按“7654321”顺序排列设置二进制地址 例:要设置本DI模块的地址为14；对应的位二进制数为：0001110，编码开关对应顺序 是2，3，4位拨到“ON”，1，5，6，7位不动。

二：DI模块规格及参数 

●工作电压：DC 9～24V    ●输入：1路开关量 

●协议：modbus RTU mode  ●格式：N 8 1       ●波特率：9600 bps  

三、指示灯说明 

●电源指示灯：当输入电源电压DC9～24.8V之内POWER灯常亮，当超出DC9-24.8V时闪烁 

●通讯灯RX闪烁时表示接收数据 ●通讯灯TX闪烁时表示发送数据.

四：编码表：
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